Opis przedmiotu zamoéwienia zalacznik nr 1

1. Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajgca na utrzymaniu w statej
sprawnosci technicznej konstrukeji, instalacji i urzadzeh przepompowni wod
opadowych lub roztopowych przy: ul. Brzechwy, ul. Kaliskiego, ul. Rejewskiego —
,C.H. Auchan’, ul. Grunwaldzkiej — ,Wezet Zachodni’ i ul. Grunwaldzkiej —
,Wezel Grunwaldzki” — 2 obiekty oraz Al. Jana Pawla Il — ,Carrefour’
w Bydgoszczy w 2017 roku.

2. Nazwa i kod przedmiotu zamowienia okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zamoéwien (CPV):

45.23.24.10-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
65.32.00.00-2 — Eksploatacja instalacji elektrycznych

50.53.20.00-3 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
elektrycznych, aparatury i podobnych urzgdzen

50.51.10.00-0 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50.51.20.00-7 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji zaworéw

3. Przepompownie wod opadowych lub roztopowych to kompletne przepompownie
zbiornikowe posiadajgce:
- ukfad hydrauliczny — dwie pompy zatapialne
- automatyczny uktad sterowania

4. W zakresie utrzymania w statej sprawnosci technicznej konstrukgji, instalacji
i urzgdzen przepompowni do wykonania jest nastepujgcy zakres ustug:

Zadanie 1
o przeglad i naprawa pomp, w szczegdlnosci:
a) kontrola i przeglad pomp oraz ich drobne naprawy,
b) kontrola i naprawa przewodoéw ttocznych pomp (zasuwy, zawory, weze),
c) kontrola poziomu zwierciadta $ciekdw,
d) kontrola zatgczenia i wytgczenia pomp,
e) kontrola gtosnosci pracy pomp,
f) czyszczenie wirnikbw pomp,
9) kontrola dziatania urzgdzen dzwigowych,
o przeglad instalacji i urzgdzen elektrycznych, w szczegolnosci:
a) kontrola przewodow elektrycznych,
b) kontrola ciggtosci potgczen wyréwnawczych,
c) kontrola sygnalizacji w rozdzielni elektrycznej, potwierdzajgcej rodzaj
pracy przepompowni,
d) sprawdzenie licznika czasu pracy,
e) sprawdzenie dziatania silnikow pomp przetgcznikiem recznym,

f) konserwacja szaf sterujgcych (wymiana bezpiecznikow, itp.),
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9) wykonywanie okresowych pomiaréw skutecznosci od porazen
i opornosci izolacji kabli i przewoddw,

h) przeprowadzanie pomiarow opornosci zerowania ochronnego oraz
stanu izolacji

e czyszczenie komor czerpalnych wykonywane raz w potroczu.

e koszenie trawy wraz z usunieciem powstatych pozostatoSci roslinnych
z czestotliwoscig raz w polroczu w okresie wegetacyjnym na terenie
przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana Pawia Il.

Zadanie 2

Wykonanie koniecznych napraw w przepompowni przy ul. Brzechwy:
a) wymiana uszkodzonego jednego komina wentylacyjnego

(cena uwzglednia demontaz uszkodzonego komina wentylacyjnego oraz
montaz nowego komina wentylacyjnego),

b) wymiana podiogi podestu w komorze pomp na stalowg kratownice
ocynkowana,

c) wymiana trzech przektadnikow pradowych TI-200/5 5VA kl. 0,5 na kabeli
szyne fi22+30/25/20x10mm w ztgczu kablowo-pomiarowym podlicznika.
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